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oBrEKT: Miejska Prrychodnia SpecjalisĘczna.
w Toruniu.

TEMAT: Wentylacja nawiewno-w5rwiewna.
GabineĘ rtg - Budynek ooA'o - Parter.
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2. Informa cja reałlzacyjna.
Pracownie rtg (w budynku ,,A") ptzyQhodni są wyposazone w instalację nawiewno-wywiewną.
Roryrowańzenieprzewodow(kawfu prostokątne)przedstawiononarysunkach.
Nawiewjest wymuszaI7y przez wenĘlatory promieniowe usyfuowane w wenĘlatorowni w
piwnicy. Wentylatory pobierają powietrze z czerpu powietrza zewnętrntego, poprzez fiItry
i wstępne nagrzewnice wodne.
Wywiewrealizowany jestpoprzezwenĘlatorydachoweprryłąusnedokarrałów
wyciągowych vłypr owadzonyoh na dach.
Nawiew i wywiew zpomieszczeń jest tealizowany paprzez kratki nawiewno-wywiewne'
Istniejące ŁłatklnaleĘ wyrrienió na kratki zrcgilacjąprzepustnicami wieiopłaszczyznovvymi.
Zapotrzebowanie wydajnościowe i istrriejący (nrezmieniany) sposób prowadzenianstalacji
przedstawiono na rysunkach i obliczeniach.
Wentylację wyciryowazpolieszczeń W.C. (zaplecze) wykonanajestjako wyprowadzona
poprzęz isfuiej ące kanały wentylacj i grawitacyjnej.
WenĘlacje w W.C. wspomagane są wentylatorkami wyvriewnymi zasilanymi zinstalacji
oświetlenia pomieszczeń. WenĘlat orki z wydłuzonyrrr czasem wyłączenia po zgaszeniu
oświetlenia'
Regulacj ę wydajnościową przeprcwadzić za pomoaąprzepustrric laatek wentylacyjnych
nawiewnych (wywiewnych) w oparciu o pomiar prędkości povłlefrza.
Elementy sterowania uruchomieniowego nawiewu i wywiewu _ wg stanu istniejącego -
uruchamiane w miarę potrzeb przezpersonel.
W okresach niec4ynności gabinetów rtg _ narłliew do pomieszczeńpoprzez nieszczelnosci
zamknięÓ; wywiew- gramtaryjny obok nieczynnych wimikówwentylatorówdachowych
(ok. 3:5 %a - obliczęniowej wydajności roboczej).

3. Obliczenia.
Dostosowanie obliczeniowe zgodne zRozp. Mnisfra Zdro,łnazdwa 21.08.200ó r.
pz.{J.2006.180.1325 .) _ szczegołowe warunki bezpiecznej pra€y zllruądzeniami
radiologiczrrymi - $ 10.1' _ ... ,,co najmniej 1,5 kofrra wymiana powietrza w ciągu godziay".
Kratki (przepustnice- 1 00% otwarte).
a) Ciemnia

Kubatrrra _ 7 6 m3, wymagana minimalna wydajnośc wentylacj i
1,5 x76 : 774 m3/h R\T1(W1)_60 m3łr+ N2(W2)- 60 m3lh1

Nawiew
laatka Nl - w).rniar 125 x 125 rnm
powierzchniacrynna- 0,125 x 0,125 x 0,75:0,012 m2
wymagana prędkość powietrza_ 60 : 0'012 : 3600: 1,4 m./s

Gdy zmierzona prędkość będeie większa _ dokonać regulacji przepustnicą.
kratka N2 _ wymiar 225 xŻ25 mm
powierzchni a crywa- 0,225 x0,225 x 0075 : 0,038 m2

wymagana prędkość powietrza _ 60 : 0'038 : 3600 : 0,44 rn/s

Gdy zmierzona prędkość będzie większa - dokonać regulacji przepustnicą'

Wywiew
kratka Wl * wymiar 125 x 125 mm
powierzchnia czynna -0,125 x 0,125 x 0,75:0,012 m2
wylnagana prędkość powietza- 60 : 0'012 : 3600: 1,4 m/s

Gdy znierzona prędkośó będzie większa _ dokonąć regulacji przepustnicą'
kratka W2 (okap)_ wymiar Ż25 x225 mm
powierzchni a czynna - 0,225 x 0,225 x 0,75 : 0,03 8 m2
wymagana prędkośó powietrza - 60 : 0,038 : 3ó00 : 0,44 m/s

Gdy anierzona prędkośó będzię większa- dokonaó regulacji przepustnicą.

b) Gabinet rtg Nr l wraz ze sterownią-
Kubafura - 134 m', wymagana minimalna wydajność wentylacji

1,5 x 134 :201 m3lh F{50il5) _ na m3/h + Nó0il6) _ 120 m',,&]



Nawiew
l<raIka lli5 - wymiar 225 x225 młn
powierzchni a crqna - 0,225 x 0,225 x A r7 5 : 0,03 8 m2
wymaganrprędkość powietrza _t20: 0,038 :3600:0'88 m/s

Gdy zmierzona prędkość będzie większa_ dokonaÓ regulacji przepustnicą.
kratka N6 - wymiarŻ25 x225 nm
powierzchn ia czynna - 0,225 x 0,225 x 0 17 5 : 0,03 8 m2
wymagarflprędkość powietrza _ 120 : 0'038 : 3600 : 0,88 m./s

Gdy zruerzona prędkość będzie większa _ dokonać regulacji przepustnicą.

Wywiew
lgatkaW5 (kratka górna) _ wymiar 225 x225 mm
powierzchniacrynna,-A,225 x0,225 x0,75 = 0,038 m2
wpagana prędkość povńetza_na: 0,038 : 3600 :0,88 rnls

Gdy nnietzana prędkoś ć będzie więłsza - dokonać regulacji przepustnicą.
kratka W6 (kratka dolna) - wymiar 225 x225 rrrl't,
powierzchn ia cryma - 0,225 x 0,225 x A 17 5 = 0,03 8 m2
wymagana prędkośc powietrza _ 120: 0,038 : 3ó00 : 0,88 m/s

Gdy anterzona prędkość:będzie większa _ dokonac regulacji przepusfrricą'

c) Gabinet rtg Nr 2 wrazze sterownią.
Kubatur a _-l2O m3, wymagana minimalna wydajnośó ryenĘlacj i

1,5 x 120: 180 m3łt iN3(w3) _ 100 m'/h + N4(W4) _ t00 m3/h]

Nawiew
kratka N3 - vłłrniu 225 x225 mm
powierzchni a ęz,ynna- a,225 x0225 x o75 : 0,038 m2
wJimagana prędkość powietrza - 100 : 0,038 : 3600 :0,74 mJs

Gdy zmierzona prędkośó będzie większa * dokonaó regulacji przepustnicą.
kratka N4 - wymiar Ż25 xŻ25 mm
powierzchniacrynna- 0,225 x0,225 x 0175 - 0,038 m2
wymagana pędkość powietrza _ 100 ; 0,038 : 3600 = 0,74 m/s

Gdy zmieuona prędkośÓ będzie większa_ dokonać regulacji przepustnicą.

Wywiew
kratka W3 (kratka górna) _ wymiar 225 x225 mm
powierzchni a arqna* 0,225 xA,225 x 0175 : 0,038 m2

wyrnagana prędkośó powietrza _ 100 : 0,038 : 3600 :0,74 mls
Gdy zmierzona prędkość będzie większa- dokonać regulacji przepustnicą.

kratka TV4 (kratka dolna) - wymiar 225 x225 mm
powierzchniacrynna-0,225 x0,225 x 0175 = 0,038 m2
wymagana prędkośÓ powieffza * 100 : 0,038 : 3600 : 0,74 rn/s

Gdy anierzona prędkośÓ będzie większa - dokonaó regulacji przepustnicą.

UIVAGA: system wentylacji gabinetów Ę w rnomencie realizacji (ata 1986-1989)
przewidywał wydajność dla 4 gabinetów + ciemnia _ z wydajnościami:

- nawiew 6-cio krotnalh
- wywiew 5-cio krotnałr

Wobec pow)zszego koniecna jest wymiana kratek na łratki z przepustnicami
w celu uzyskania mozliwości regulacji.

Zńęcane i<i"atki Ępu KAH+PV,... x ... 'S-RAI9016(biaĘ) - ,,KLIMAT SOLEC'' Sp. z o.o.
Pomocniczy kanał odciągowy (150x60) z wywoĘwarki wprowadzić do kanŃu wywiewnego

od dofu a nie w polu czynn;rm kratki.



3.L. Zestawienie podstawowych materiałów.
1. Kratka KAH+PV,125x125,S-RAI-9016(biały) kpl. 2. cł1;w1)
2.IkatkaKAH+Pv'225xz25,s-RAl'9arcbiały) Ęl. 12. (N2;N3;N4;N5;N5;N6;N7;

W2;W3;W4;Ws;W6)
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Gabinet rtg Nr 2 + Ciercłia.

KfeŚlił:
inŁB-Fdlar lB.200lBr

Ikala: ltsrailta: lflr.Kys,:
1:50 | Sanitarna Le

Sprardził:



oo
::
F

€
-E
3!I
CIN
B{
tr
er

F*Ę'd
N
ffi


